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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ОПОВО 
Бориса Кидрича 10 
26204 ОПОВО 
www.opovo.org.rs 
Датум:  19.07.2016. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења у вези конкурсне документације за поступак јавне 

набавке радова „РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА 
ТАМИШКА И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОПОВУ“,  бр. 404-19/2016 

 
Наручилац  је дана 18.07.2016. године, путем електронске поште примио захтев за 
додатна појашњења везана за конкурсну документацију за јавну набавку бр. 404-
19/2016. 
 
Питање: 
 

1. Неслагање спецификације материјала и пројеката (значајна разлика) доказ 
предмер и спецификација из пројекта. 

2. Израда прикључака дата без спецификације материјала и без земљаних 
грађевинских радова, просечна дужина прикључка 3/4“ (што знатно утиче на 
укупну цену) 

3. Да ли приликом давања понуде треба доставити атесте за материјал са 
спецификацојом како би се пре извођења радова знао квалитет материјала 
(водовода, арматура и цеви)? 

4. Да ли се хидранти засипају Иберлауфом или земљом из ископа? 
5. Да ли је потребно достављање свих сертификата? 
6. Извештај о бонитету да ли је направљена грешка, пошто се добија извештај за 

2013, 2014 и 2015? 
 
Наручилац у складу са чланом 63. Став 3. Закона о јавним набавкама даје следећи 
одговор: 
 

1. Предмер радова са спецификацијом материјала у конкурсној документацији је 
идентичан са предмером радова из спецификације материјала како је дато у 
изводу из пројекта „Реконструкција водоводне мреже у улицама Тамишка и 
Жарка Зрењанина у Опову“. 

2. Позиција „Набавка, транспорт и монтажа замене комплетног кућног прикључка 
до водомера“ описана је у текстуалном делу извода из пројекта: 
„Пројектом се предвиђа замена постојећих водоводних прикључака свих 
индивидуалних и колективних објеката. Цев кућног прикључка се повезује на 
водовод од РЕ цеви преко огрлице са пропусним вентилом и телескопском 
гарнитуром за кућне прикључке, прелазном спојницом и свим осталим 
фитинзима. Цеви су од PEHD материјала пречника Ø 25 мм. Тачан положај 
кућних прикључака утврдиће се на лицу места у току извођења радова.“ 
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Просечна дужина кућног прикључка у улици Тамишка износи око 10 метара а у 
улици Жарка Зрењанина око 25 метара. 

3. Приликом достављања понуде није потребно доставити атесте за материјал. 
Атесте је потребно доставити надзорном органу пре уградње материјала како би 
се проверио квалитет материјала који ће бити уграђен приликом извођења 
радова. 

4. Ров око тела надземног хидранта је потребно засути шљунком који ће 
прихватити заосталу воду при затварању хидранта, што је описано у текстуалном 
делу извода из пројекта  „Реконструкција водоводне мреже у улицама Тамишка 
и Жарка Зрењанина у Опову“. 

5. Наручилац у свему остаје у свему у складу са конкурсном документацијом. 
6. Пошто је позив за подношење понуда објављен на Порталу 27.06.2016. године, 

Извештај о бонитету доставити за 2012., 2013.и 2014. годину. 
 
 
 
           Контакт особа 

  Славко Манчев 
 


